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           Монтаж муфт должен производиться с  соблюдением 
требований «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Правил пожарной безопасности для энергетических 
предприятий», «Технической документации на муфты для силовых кабелей 
с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ», а также 
правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем 
данные муфты.
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             5.8.      Сожмите   жилы    вместе,   как   можно   ближе  друг  к  другу.  
Надвиньте  трубку  кожух   на  место  соединения  кабелей,  расположить   ее 
симметрично относительно центра соединения. 
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